Watermeter Dienstkraan Keerklep Lengte Diameter invoer Lengte | Aansluiting | Meterkast | Mantelbuis
Bud | ~Nieuw [ {Kunststof) {meter} {mm) {mm) garnituur DWI breedte diameter
" 2 . 0
\\ \ an15 Q3-25 1"x 25 inschuif 35 PE 25 x 20,4 PE 25 + 500 mm |® 22mm knel 75 cm ® 50 mm
Q N Tx 14 WM |,.35-<145|PE32x250] PE2S £500mm |6 22mm knel| 75 cm ¢ 50 mm
\\ \\\\ | Indien aansluiting langer dan 35 meter: dan verloop voor mantelbuis en leiding buiten é&n maat groter nemen. |
= R nN
. A
; L A o ” A Q maaiveld troftoir
a - NN N ] ; T
H <F
" A RS T\ straat
N ‘§> .
® N £ I
. B £
SRR
e
O Z
5 A S N Y - N 2 @
\,\\\ /'}\\/\i\\\\\\\ A ,/\\/\ S, g
C g 4
N N w
ﬁ% . .
»
= @

2L

8 1 |Dienstkraanopzetpiip pve 3/4" In_aansluitpakket
7 1__[Dienstkraan Kunststof 1"%25/11/4" lIn_aansluitpakket
@ @ @ 5 1__|Buis PE 80 Hpe 25 x 21,0 1,0 Mpa
/ 4 2 | Afdichtingsplug Rubber 50x25 In_aansluitpakket
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 3 1 |Watermeterbeugel RVS Q3-2,5 In_aansluitpakket
; 1 2 1 |Watermeter Q3-2,5 Volumemeter
1 1 {Mantelbuis pvec 50x3,2 Buigstraal 750
N Stuk . Materiaal en |Normaanduiding ;
= & nr. Aantal Benaming of halffabr. |of afmeting Opmerking
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Watermeteropstelling Q3-2,5 chadk: 1:10
Getekend: Koos Bouwman
Meterkast volgens NEN 2768 Daturm: 3 met 2010
H » H Gewijzigd:
Handboek Distributie Wisioing e
Tekening nummer: {Q03-2,5




