Watermeter Dienstkraan Keerklep Lengte Diameter Invoer Lengte | Aansluiting | Meterkast | Mantelbuis
Oud Nieuw {Messing) {meter) {mm) {mm} garnituur Dwi breedte |- diameter
3/4"
< PE 40 x 35,2 + 500 8 im0 @50
an25 G-t % 14 Inschaif 25 X PE 32 +500mm [® 28mm knel| 75 ch : @ 50 mm
DN 20 >25-<60 | PESOx 44 PE 32 + 500 mm [® 28mm knel| 75 cm @ 50 mm

| Indien aansluiting langer dan 25 meter: dan verloop voor mantelbuis en leiding buiten &&n maat groter nemen, — |
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@ 10 1 |Dienstkrognopzeipiip [ 1" in_oonsluiipalkket
10 1 |Sok Howle 40x11/27i in_aansluiipakket
9 g 1 |Dienstkraan Messing 12 in_conshitooiket
8 1 |Knie Hawle 40340 in consiuiipakiet
7 1 |Buis PE 80 Hps 40 x 354 0.8 Mpo
§ 1 |Verloopsok Howle 40pe x 3Z2pe |in cansluiipakiet
5 2 |Hogedruk ofdichiingsplug |Rubber 100x32 in_aansluiipakket
4 1 |Buis PE 80 Hpe 32 % 288 1.0 Mpa
3 1 |Watermeterbeugel RVS Q34 in ocanshuiipokket
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